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Целью настоящей проектной документации  шифр  ПИР-МК-08/18-П, разра-
батываемой  ООО «РД»,  является   Проектирование строительства котельной в  д. 
Малое Карлино.  

Проектная документация выполняется в соответствии с экологическими, сани-
тарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями норм и пра-
вил проектирования, действующих на территории Российской Федерации, и обес-
печивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при со-
блюдении норм строительства и эксплуатации. 

Проектом предусмотрено строительство новой блочно-модульной котельной, 
работающей в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживаю-
щего персонала в составе: 

- котельная установленной мощностью 13,95 МВт.
- дымовая труба от каждого котла (три ствола) на одной опорной ферме, высо-

той 20 м. 
Котельная предназначена для обеспечения тепловой энергией потребителей д. 

Малое Карлино. Тепло используется для отопления и ГВС зданий, а также учиты-
ваются расчетные значения на собственные нужды котельной 

В соответствии с Приложением 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности производственных объектов» котельная относится к IV 
категории. 

В соответствии с п.4.8 СП 89.13330.2016 по надежности отпуска тепловой 
энергии потребителю котельная относится ко второй категории. 

По степени взрывопожарной опасности и огнестойкости помещение котель-
ной относится соответственно к категориям «Г» и «II».  

По степени надежности электроснабжения котельная относится ко второй ка-
тегории.  

Размеры котельной в осях 18,958х11,0м. Высота помещения котельной в конь-
ке 4,0 м. Площадь 201,5 м2. 

Основной вид топлива – природный газ по ГОСТ 5542-2014 с теплотворной 
способностью 8000 ккал/м3. 
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См. раздел ИОС 3

См. раздел ИОС 4.2
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Условные обозначения:

A1 Номер кабеля по кабельному журналу

Кабель в кабельном лотке

Проход кабелей через стены

Кабель

Уплотнение
(перлит с алебастром
в отношении 1:2)

Труба
В одну трубу затягивать один кабель

R-4Online
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Тепловентилятор КЭВ

Т1, Т2, Т3, Т4 в гильзы, отм. оси +1,400

Тепловентилятор КЭВ

Котел Котел КПГ (BISAN)  4650
масса с водой 1,7 т

188508, РФ, Ленинградская  область, Ломоносовский район,

д. М. Карлино
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	1. Тит  ИОС 7  том 5.6
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	3. Содерж. тома
	ПИР-МК-08_18-П-СП (состав проекта)
	5. ТМ ТЧ
	Исходные данные и условия для подготовки проектной
	документации
	В качестве исходных данных для выполнения проектных работ по объекту  «Котельная отопительная на природном газе номинальной мощностью 13,95 МВт»  использовались  следующие документы:
	-  Задание на проектирование;
	- Технический отчет 2610/18  (ПИР-МК-08/18-П-ИГДИ), том I по результатам инженерно-геодезических изысканий   ООО «Петро Строй Изыскания» г. СПб;
	-Технический отчет    2610/18 (ПИР-МК-08/18-П-ИГИ), том II по результатам инженерно-геологических изысканий  ООО «Петро Строй Изыскания» г. СПб;
	-Технический отчет  2610/18 (ПИР-МК-08/18-П-ИЭИ) по результатам инженерно - экологических изысканий изысканий  ООО «Петро Строй Изыскания» г. СПб;
	- Технические условия   ……………….
	- Постановление № 862/18 от 21.05.2018 г. о предварительном согласовании предоставления земельного участка администрации Виллозского гороского поселения Ломоносовского района;
	- Акт № 126/2018 -О от 10.09.2018 г. на Обследование территории на наличие взрывоопасных предметов;
	ТУ на газоснабжение
	а) Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о труд...
	Проектная документация объекта  «Котельная отопительная на природном газе номинальной  мощностью  13,95 МВт»  (далее объект), разрабатывается в соответствии с Муниципальным контрактом  № 0145300022218000038  от 08  августа 2018г.   и  Технического зад...
	Объект  расположен по адресу:  Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Малое Карлино.
	Целью настоящей проектной документации  шифр  ПИР-МК-08/18-П, разрабатываемой  ООО «РД»,  является   Проектирование строительства котельной в  д. Малое Карлино.
	Проектная документация выполняется в соответствии с экологическими, сани-тарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями норм и правил проектирования, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и ...
	е) Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в т.ч. грузоподъемного оборудования
	ж)  Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах
	з) Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств
	и) Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности
	к) Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства
	л) Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе
	м) Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники
	н)  Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду
	о)  Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов
	п) Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов
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